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DECYZJA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli dzialajac na podstawie:

" art. 4 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.
U.z2011r. Nr 212, poz. 1263 z pézn. zm.),

" art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.

U. z 2013r, poz. 267),
= art. 12 ust.] ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg

i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.858, z pézn. zm.),
* § 12 ust.7, § 14 ust.1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz.417,

Z pdZn. zm.),

po zapoznaniu si¢ z wynikami badania wody przeprowadzonego przez Qddziat Laboratoryjny
Pracowni¢ Higieny Komunainej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowe;j

Woli:
* Sprawozdanie z badaf Nr POL/HK.490-1-46/14 z dnia 0.03.2014r. probka wody pobrana

w dniu 04.03.2014r. z wodociggu dla gminy Pysznica, ujecie wody w Pysznicy — punkt
pobierania — Przepompownia Piskorowy Staw,

stwierdza warunkowa przydatnosci wody do spozycia przez ludzi z wodociagu dla gminy
Pysznica, ujecie wody w Pysznicy

UZASADNIENIE
Na podstawie harmonogramu monitoringu kontrolnego Jakosci wody na rok 2014,
upowazniony przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli,
pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli, w dniu
04.03.2014r. pobrat do badania laboratoryjnego probke wody z wodociagu dla gminy Pysznica /
ujecie wody w Pysznicy, punkt pobierania — Przepompownia Piskorowy Staw.
Przeprowadzona analiza prébki wody wykazala, ze Jej  jako$¢ pod wazgledem
fizykochemicznym w badanym zakresie, nie odpowiada wymogom okreslonym w
rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczone]j do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz.417, z pézn. zm.), z uwagi na

zawyzong ilos¢ manganu, wynoszaca 80 + 8ug/l, przy dopuszczalnym zakresie wartosci
50ug/l. Skiad mikrobiologiczny wody nie budzi zastrzezen.

Przedstawiajac powyzsze oraz majac na wzgledzie zarzadzenia Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli zawarte w decyzji z dnia 05.06.2013r.. znak: PSK.453-
2-3-4/13 oraz PSK.453-2-3-5/13, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli




)

stwierdza warunkows przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi, z wodociggu dla gminy

Pysznica, ujgcie wody w Pysznicy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Podkarpackiego Panstwowego

Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego za posérednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni

od daty jej doreczenia.

Otrzymuia:

1 x Zaktad Gospodarki Komunalnej Spotka z ograniczong, odpowiedzialnoscia

37-403 Pysznica ul. Wolnosci 295
1x a/a

Do wiadomodci:

I x Wéjt Gminy Pysznica
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